Pruszcz Gdanski, 19.01.2024 r.

Pytania i odpowiedazi

Dot. Postepowanie nr 1KI.204.001.2024.ES - Budowa sieci cieptowniczej — pofaczenia

pomiedzy istniejacymi odcinkami przy ul. Benedykta Dybowskiego i Eugeniusza

Romera w Pruszczu Gdanskim

Odp.

Prosimy o podanie miejsca spotkania dotyczgcego wizji lokalnej.

Wizja lokalna odbedzie sie zgodnie z zapisami Rozdziatu Ill, ust. 9 SWZ w dniu
23.01.2024 r. o godz. 10.00. Oferenci, ktérzy zgtoszg cheé uczestnictwa proszeni sg

o stawienie sie o godz. 10.00 w Pruszczu Gdanskim, ul. Eugeniusza Romera 3.

Wg SWZ etap 1 obejmuje zakres od punktu C12 do punktu C14 w zatgczniku
z projektem na etap 1 nie ma profilu, schematu montazowego, schematu alarmowego,
ktéry obejmowatby dany zakres (C12-C14). Prosze o weryfikacje i uzupetnienie.

Zamawiajgcy zorientowat sie, ze omytkowo zamiescit niewtasciwy projekt niemal tuz
po ogtoszeniu postepowania. Dokumentacja zostata podmieniona. Prosimy

o upewnienie sie, ze Oferent ma prawidtowag dokumentacje.

Etap 2 — nr rys. C-03.1.2 oraz C-03.1.1 — na rysunku przedstawione sg punkty state
,PSU”. Prosze o przedstawienie rozwigzania takiego punktu.
Przywotane na rysunkach punkty state umowne (PSU) postuzyly do obliczen sieci

cieptowniczej. Nie majg przetozenia na samg budowe sieci cieptownicze;j.

SWZ pkt. 2.1 okresla zakres rzeczowy objety przetargiem — siec cieptownicza
od punktu C14 do pkt. C72 1=971 m. Zgodnie z rysunkiem C-02 ten odcinek ma dtugo$é
I=719,3 m (pkt. C14 nie zaczyna sie od 0, lecz od dtugosci 251,8 m). Prosze
o weryfikacje.

Zamawiajgcy potwierdza, ze odcinek od C14 do C72 ma dtugo$¢ 719,3 m i nie zaczyna
sie od odlegtosci 0 m. Prosimy o upewnienie sie, ze Oferent ma prawidtowa

dokumentacje.



5. Ze wzgledu na ww. niejasnosci zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu skfadania
ofert o dwa tygodnie tj. do 14.02.2024 r.

Odp. Zamawiajacy nie widzi potrzeby wydtuzania terminu sktadania ofert o tak dtugi czas.



